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DARF SIE WEDER KOPIERT NOCH AN DRITTE WEITERGEGEBEN ODER ZUGANGLICH GEMACHT WERDEN.

VERSTUSSE WERDEN NACH DEM URHEBERRECHTSGESETZ GEAHNDET.

DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM. OHNE UNSERE AUSDROCKLICHE GENEHMIGUNG

+x Ein Teil der Tunnelinnenstreckenbeleuchtung wird aus
der Lufterkaverne eingespeist
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Die Mittelspannungsanlagen werden fir 20kV
bemessen, sie werden jedoch bis auf weiteres
nur mit 10kV betrieben.

Die Transformatoren miissen auf der
Primarseite umschaltbar sein!
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AutoCAD SHX Text
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM. OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG DARF SIE WEDER KOPIERT NOCH AN DRITTE WEITERGEGEBEN ODER ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. VERSTÖSSE WERDEN NACH DEM URHEBERRECHTSGESETZ GEAHNDET.


